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rešetka iz nerjavečega
jekla dim.: 45x45cm
PVC kanalizacijska
cev ∅75mm i=2%
vodeno v ponikovalno
polje

PREREZ:

TLORIS:

VODOVODNI JAŠEK VJ1
z sekcijskimi zasuni DN50:
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Odgovorni vodja projekta

Sprememba

Vrsta projektne dokumentacije

VIDNE ROBOVE POSNETI Z TRIKOTNO LETVICO 2X2cm ZAŠČITNA PLAST
BETONA 3.5cm

VODOTESEN BETON C25/30; razreda: XC2
PODLOŽNI BETON C12/15

HIDROIZOLACIJE:
- KONSTRUKCIJA SE IZVEDE PO PRINCIPU "BELE KADI"

- UPORABI SE VODOTESNI BETON RAZREDA V4  (GLOBINA OMOČENJA max
2.0cm)

- V DELOVNE STIKE IN PRI NAKNADNI IZDELAV PRIKLJUČNIH CEVI SE
VGRAJUJEO EKSPANZIJSKI TRAKOVI NA BAZI BETONITA IN KAVČUKA


